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SEUEO01D.F26 / LIE / 12.04.2007

AKE
V9015 L Stacking

H13-234

Instructions de parametrage -
schéma électrique / de cablage

FR

Hormann KG

alimentation 230/400V / 50Hz
Cable d’alimentation min. 5x2,5mmz2 Ve rkansgeseI ISChaft
Tension de commande 24V DC .
Année de construction 2013ff D'33803 StEln hagen
Sous réserve de modifications technigues! 2
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8 230/400V / 50Hz o .
© Motorisation Frein
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Cable d'alimentation : 5x2,5 mm2
protection par fusible : 10 A temporisé
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Platine de commande
24y  E201 E211 INL IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN9 E000/E050/E090
F201 F211 E101 E102 E103 E104 E105 E106 E109
-NA-
3 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V
watch dog 4 ——P»/x20:31 6.7
X2801 02 X22041 042 X23 051 052 51 Os3 51 Osa X25 073 ?72 76 075 X26 083 082 X24 066 064  X3020F1 Or2 Or3 Ora
[ L I_I
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70
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Arrét
d'urgence Barriere
-SF | |
Ws32 ws33 WS34 WS35 WSs36
Olflex-110 Olflex-110 Olflex-110 Olflex-110 Olflex-110
3x0,75 mm?2 3x0,75 mm?2 3x0,75 mm?2 3x0,75 mm?2 3x0,75 mm?2
Impulsion Ouvert Impulsion Fermé Commande a impulsion Impulsion Arrét Arrét intermédiaire
3 3 3 3 3
E--\ E--\ F--\ E--\ F--
4 4 4 4 4
S32 S33 S34 S35 S36
Arrét Impulsion Fermé Aucune cellule Arrét Clavier a affleurement
d'urgence photoélectrique 2 intermédiaire
externe 1 pont
Arrét d'urgence Impulsion Ouvert Commande a impulsion Impulsion Arrét Réserve
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Platine de commande

24V IN8 24V P702
E108
GND -
X24 062 063 061 X25 Q76 X15921 ©O22 ©20
w1 12 |13 |14 20
X3 @61 263 @64 X3 @61 @63 @70
Ws41.2 BN [BU |BK Ws41.1 BN [BU |BK
SGR_14 SGT_14
3x0,34 mm?2 3x0,34 mm?2
Barriere photoélectrique Récepteur Barriere photoélectrique Emetteur
S 1
| D oy q D BK
Définitions des couleurs selon IEC757
XS41.2_ SGRgl 3 g4 XS41.1_SCGT g1 3 g4
BK noir GY gris
S41.2_SGR| o1 63 o4 S41.1_SGT ol 03 o4 BN brun WH  blanc
+24 GND NO +24 GND TE
RD rouge PK rose
BN _BU BK BN _BU BK
0G orange GD or
YE jaune TQ turquoise
GN vert SR argent
Barriere photoélectrique Barriere photoélectrique
Récepteur Emetteur BU bleu GNYE vert-jaune
4 VT violet
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Platine de commande
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Manivelle 2 2 thermique
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Cellule photoélectrique Emetteur Gellule photoélectrique Récepteur
+ - + -
+ - + -
EWS 4 EWE|
. 1 Inc . M| -
émetteur récepteur
RES out
Réserve Cellule Cellule DES Arrét
photoélectrique photoélectrique d'urgence
Emetteur Récepteur externe 2
5 sécurité anti-happement sécurité anti-happement
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Platine de commande
IN7
E107
- entrée Sortie PE
X100N 0111 X14911 012 010 X14011 012 010 X26 086 O85 X14 011 010 OPE
WX10 12 3 |4 |pE
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Verrouillage
H1

Feu de signalisation rouge

Feu de
signalisation
clignotant feu clignotant feu de signalisation vert

optionnel
GM O11 010 .X26 086 ©85 OPE ]
‘ 2. Commande de la motorisation ‘
Feu de Message Ouvert Verrouillage
signalisation 2. Porte
Option Option
6
Date  |22.07.2013 AKE Hérmann KG Module de sortie — +
Bearb. |WS71 V9015 L Stacking Verkaufsgesellschaft -
Gepr. 07.11.2013 TW D-33803 Steinhagen H13_234 Gesamt Blatt
Anderung Datum Name | Norm Urspr. {Ersf‘ Ers.d. 17




0 1 2 4 5 6
Klemmennummer gl e
o o
o
£
g E——
£ 10
£i%
A2
Al -[]
A2
Y1
£
(7]
=
L 1l
7
Date  |22.07.2013 AKE Hormann KG Plan de raccordement des bornes X3.1 — +
Bearb. |WS71 V9015 L Stacking Verkaufsgesellschaft
Gepr. 07.11.2013 TW D-33803 Steinhagen H13_234 Gesamt Blatt
Anderung Datum Name | Norm Urspr. {Ersf‘ Ers.d. 17




0 2 4 5 6 9
Klemmennummer | & o w
|l -] F| o z
1 2 3 GNYE |5
o
£
9 E
SGw ]
I~
2R
EERN
1 2 3 GNYE | 5
U Vv \ PE BU
4
X3
c
o
=
1
0
=
8
o
= Il Il Il Il
8 10
Date 22.07.2013 AKE Hormann KG Plan de raccordement des bornes X13 — +
Bearb. |WS71 V9015 L Stacking Verkaufsgesgllschaft -
Gepr. 07.11.2013 TW D-33803 Steinhagen H13_234 Gesamt Blatt
Anderung Datum Name | Norm Urspr. {Ersf‘ Ers.d. 17 9




X22

module d’entrée
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Vue d’ensemble cables et conducteurs
v Page
WO0.0 CEE Q1 HO7RN-F 5 5 1,5 Cable d'alimentation
WO0.1 A1;X10 Q1 HO7RN-F 5 5 1,5 Cable d'alimentation
w1 X3 X13;X20;X24;X15;X22 Olflex-110 21 21 0,75 Cable de commande
W5.0 X3 EWS ASD_757 4 3 0,14 Cellule photoélectrique Emetteur
W5.1 X3 EWE ASD_757 4 3 0,14 Cellule photoélectrique Récepteur
WH1 X10;X14 H1 Olflex-110 5 3 0,75 Feu de signalisation
WS32 X23 S32 Olflex-110 3 2 0,75 Impulsion Ouvert
WS33 X23 S33 Olflex-110 3 2 0,75 Impulsion Fermé
WS34 X23 S34 Olflex-110 3 2 0,75 Commande a impulsion
WS35 X25 S35 Olflex-110 3 2 0,75 Impulsion Arrét
Ws41.1 XS41.1_SGT X3 SGT_14 3 3 0,34 Barriere photoélectrique Emetteur
Ws41.2 XS41.2_SGR X3 SGR_14 3 3 0,34 Barriere photoélectrique Récepteur
WX10 X14;X14 X26;.X26 Olflex-110 5 5 0,75 Verrouillage
WS36 X26 S36 Olflex-110 3 2 0,75 Arrét intermédiaire
WY1 X3.1 Y1 Bremse 2 2 0,5 Frein
15 17
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Liste des pieces

SEUO002D.FO1 / LIE / 22.11.2012

DENOMINATION MENGE DESIGNATION NUMERO DE TYPE FABRICANT NUMERO D’ARTICLE POS

POSITION SCHEMA ELECTRIQUE| ME COMMANDE FOURNISSEUR )

Al 1 Torsteuerung TST WU-C Feig Electronic GmbH 011800

3.1 Feig Electronic GmbH 157240

CEE 1 CEE-Stecker, 400V, 16A, 5pol, IP44, 6h 13A Mennekes Elektrotechnik GmbH | 010018

3.2 Lubin & Hiller

DES 1 Digitaler Endschalter DES DES Gesellschaft fir Antriebstechnik | 010681

6.7 Gesellschaft fur Antriebstechnik 158155

EWS 1 Lichtschranke EWS/EWE Witt Sensorik 010073

6.2 Witt Sensorik 157344

Gl 1 Bremsgleichrichter EGR2 Gesellschaft fir Antriebstechnik | 013341

3.7 Gesellschaft fir Antriebstechnik 159221

H1 1 Ampelgehduse LED 230VAC rot/griin Hérmann KG Antriebstechnik 800280

7.2 Hormann KG Antriebstechnik 637537

Q1 1 Hauptschalter Aufputz 3plg 25A VCFOGE Schneider Electric 800200

3.2 Schneider Electric 159072

S7 1 Not-Aus Taster XB7ES542P Schneider Electric 011440

4.0 Schneider Electric 157299

S7 1 Not-Aus Schild ZBY9230 Schneider Electric 011442

4.0 Schneider Electric 157723

S41.1_SGT 1 Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 sw SGT_14 Seuster KG 800479

5.4 CAB KV 3412 PVC-BK S 15 Seuster KG 4990760

S41.2_SGR 1 Lichtgitter TypT F L2715 SGR / SGT 14 Seuster KG 800474

5.2 Set SG14 Seuster KG 4990756

S41.2_SGR 1 Lichtgitter TypT F L2355 SGR / SGT 14 Seuster KG 800475

5.2 Set SG14 Seuster KG 4990757

S41.2_SGR 1 Lichtgitter TypT F L1985 SGR / SGT 14 Seuster KG 800476

5.2 Set SG14 Seuster KG 4990758

S41.2_SGR 1 Lichtgitter TypT F L1615 SGR / SGT 14 Seuster KG 800477

5.2 Set SG14 Seuster KG 4990761

S41.2_SGR 1 Kabel mit Buchse ger M12 4plg L15000 gr SGR-14 Seuster KG 800478

5.2 CAB KV 3412 PVC-GY S 15 Seuster KG 4990759

SF 1 Folientastatur TST WU-C Feig Electronic GmbH 015289

4.8 Feig Electronic GmbH 306815
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